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事業附属寄宿舎規程及び医療法施行規則の一部を改正する省令の 

公布及び施行について（医療法施行規則関係） 

 

事業附属寄宿舎規程及び医療法施行規則の一部を改正する省令（令和６年厚生労

働省令第 59号。以下「改正省令」という。）が本日公布され、本年４月１日から施

行することとした。 

改正省令による改正後の医療法施行規則（昭和 23年厚生省令第 50号。以下「則」

という。）の内容等については下記のとおりであるので、了知の上、その施行に遺

憾なきを期されたい。 

 

 

記 

 

１ 改正の趣旨 

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第 69号。以下「改正法」という。）

において、建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第２条第９号の２に規定する「耐

火建築物」の定義が改正され、主要構造部（同法第２条第５号に規定する主要構

造部をいう。以下同じ。）のうち、「防火上及び避難上支障がないものとして政令

で定める部分」については耐火構造（同法第２条第７号に規定する耐火構造をい

う。以下同じ。）が求められないこととされたことに伴い、則について所要の規定

の整理を行うものである。 

 



２ 改正の内容 

改正省令による改正前の則第 16条第１項第２号において、病院又は診療所の構

造設備のうち、病室は、地階又は第３階以上の階には設けないこととされている

が、則第 30条の 12第１項に規定する放射線治療病室にあっては、地階に、主要

構造部を耐火構造とする場合は、第３階以上に設けることができるとされていた。 

また、同項第８号において、第２階以上の階に病室を有する病院又は診療所に

あっては、患者の使用する屋内の直通階段を２以上設けることとされているが、

患者の使用するエレベーターが設置されているもの又は第２階以上の各階におけ

る病室の床面積の合計がそれぞれ 50㎡（主要構造部が耐火構造であるか、又は不

燃材料（建築基準法第２条第９号に規定する不燃材料をいう。）で造られている建

築物にあっては 100㎡）以下のものについては、患者の使用する屋内の直通階段

を１とすることができるとされていた。 

また、改正省令による改正前の則第 17条第１項第１号において、助産所の入所

室は、地階又は第３階以上の階には設けないこととされているが、主要構造部を

耐火構造とする場合は、第３階以上に設けることができるとされていた。 

今般、改正法により、建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物につ

いて、主要構造部のうち、「防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める

部分」以外の部分については「特定主要構造部」と定義され、特定主要構造部に

ついてのみ耐火構造であることが求められ、「防火上及び避難上支障がないものと

して政令で定める部分」については耐火構造であることが求められないこととな

った。 

本改正に伴い、則第 16条第１項第２号及び第８号並びに第 17条第１項第１号

においても、主要構造部全体については耐火構造を求めず、建築基準法第２条第

９号の２イに規定する特定主要構造部についてのみ耐火構造を求めるものとした

ものである。 

 

３ 施行期日 

 令和６年４月１日 

 

以上 

 


